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pawilon A
II piętro

legenda

przycisk alarmowy oddymiania

przycisk przewietrzania

COD centralka oddymiania

siłownik oddymiania

element kontrolno-sterujacy

PA

PP

CODPAPP

do PA parter
HTKSH PH90 3x2x0,8

do siłownik KA34 parter
HTKSH PH90 1x2x1

wpiąć w istniejącą
pętlę dozorową SAP
(czujka dymu)

S1

1

drzwi EI30

EI30

R
czujka dymu DOR 40

pokójłazienkałazienkapokójpokój

pokój
pokój pokój pokój pokój pokój

korytarz

WC

kuchnia

14,3m
19,2m
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pawilon A
I piętro

legenda

przycisk alarmowy oddymiania

przycisk przewietrzania

COD centralka oddymiania

siłownik oddymiania

element kontrolno-sterujacy

PA

PP

drzwi EI30

pokójłazienkałazienkapokójpokójpokój

pokój pokój pokój pokój pokój

łącznik

WC

WC



pawilon A
parter

zabiegowypokójpokój

portier

WC

korytarz

łącznik

bud B

bud C

pokój

pokójkierownik

socjalny

socjalny pokój pokój

EI30

drzwi EI30

legenda

przycisk alarmowy oddymiania

przycisk przewietrzania

COD centralka oddymiania

siłownik oddymiania

element kontrolno-sterujacy

PA

PP

PA

S2

2

od PA1 II piętro
HTKSH PH90 3x2x0,8

od COD II piętro
HTKSH PH90 1x2x1



pawilon B
I piętro

pokój pokój pokój pokój pokój

gościnny

łącznik

korytarz

WC

WCWCWCWCWCWC

pokój

pokój

legenda

przycisk alarmowy oddymiania

przycisk przewietrzania

COD centralka oddymiania

siłownik oddymiania

element kontrolno-sterujacy

PA

PP

C
O

D

PA

PP

S

do PA parter
HTKSH PH90 3x2x0,8

1

wpiąć w istniejącą
pętlę dozorową
(ROP)

R
czujka optyczna dymu

R

drzwi EI30

EI30



pawilon B
parter

pokój pokój pokój pokój pokój

kuchnia

łącznik

korytarz

WC

WCWCWCWCWCWC

dyrektor

biuro

sekretariat

EI30

drzwi EI30

legenda

przycisk alarmowy oddymiania

przycisk przewietrzania

COD centralka oddymiania

siłownik oddymiania

element kontrolno-sterujacy

PA

PP

PA

od PA1 I piętro
HTKSH PH90 3x2x0,8

2



schemat ideowy

pawilon A pawilon B

II piętro I piętro

parter parter

legenda

przycisk alarmowy oddymiania

przycisk przewietrzania

COD centralka oddymiania

siłownik oddymiania

element kontrolno-sterujacy

PA

PP

COD
PAPP

PA

COD
PAPP

PA
2

S2

S1
1

AB322A

podłączenie w istniejącą
pętlę dozorową

H
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K
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H
 P

H
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m

m

HTKSH PH90 1x2x1,0mm
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x0
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m

m

HTKSH PH90 1x2x1,0mm

AB322A

podłączenie w istniejącą
pętlę dozorową

S

R
czujka dymu DOR 40

R

1

2


